
原子核素粒子実験ホール内受電盤一覧 2002/6/7 2002/6/19改訂 ２００５／２／４改訂
２００２／９／１２改訂 ２００５／６／８改訂
２００３／１／２８改訂
２００３／１／３０改訂
２００３／３／１３改訂

盤名 場所 種別 容量 備考 接続機器 使用量 用途 需要率
Ｅ１ 西壁電源ステージ１Ｆ３相２００Ｖ １００Ａ 電磁石電源用 溶接機 ８０Ａ 電源保守

単相１００／２００Ｖ １００Ａ コンセント（電源用測定器） ３０Ａ 50%
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備

Ｅ２ 南壁 ３相２００Ｖ １２５Ａ 南側実験用 溶接機 １００Ａ 南側実験＃１
３相２００Ｖ １００Ａ エアコン、高圧電源 ６０Ａ
３相２００Ｖ １００Ａ エアコン、クレート電源 ７５Ａ
３相２００Ｖ ５０Ａ 真空ポンプ ４０Ａ
単相１００／２００Ｖ ２００Ａ ＡＶＲ２００Ａｘ２ １９０Ａ 80% *1)
単相１００／２００Ｖ １００Ａ ＡＶＲ１００Ａ ７０Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ エリアコンセント ７０Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ Ｈｕｔコンセント ３０Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備

Ｅ３ 南壁 ３相２００Ｖ １２５Ａ 南側実験用 溶接機 １００Ａ 南側実験＃２
３相２００Ｖ １００Ａ エアコン、高圧電源 ６０Ａ
３相２００Ｖ １００Ａ エアコン、クレート電源 ７５Ａ
３相２００Ｖ ５０Ａ 真空ポンプ ４０Ａ
単相１００／２００Ｖ ２００Ａ ＡＶＲ２００Ａｘ２ １９０Ａ 80% *1)
単相１００／２００Ｖ １００Ａ ＡＶＲ１００Ａ ７０Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ エリアコンセント ７０Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ Ｈｕｔコンセント ３０Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備

Ｅ４ 南壁 ３相２００Ｖ １００Ａ 工作機械用 旋盤 ４０Ａ 工作機械エリア
３相２００Ｖ ５０Ａ ボール盤 ２０Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ グラインダー ２０Ａ 50%
単相１００／２００Ｖ ２００Ａ 糸鋸盤、他 ２０Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 照明 １０Ａ

Ｅ５ 南壁 ３相２００Ｖ ５０Ａ 一般用 エアコン ３０Ａ 出入管理室
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ コンセント ２０Ａ 90%
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 照明 １０Ａ

Ｅ６ 南壁 ３相４００Ｖ ５００Ａ 磁場測定 電磁石電源　５００Ａ ５００Ａ 磁場測定エリア
３相２００Ｖ １２５Ａ 溶接機　１００Ａ １００Ａ 80% *2)
３相２００Ｖ １００Ａ 真空ポンプ３０Ａ　ｘ２ ６０Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ 磁場測定器　５０Ａ ５０Ａ



Ｅ７ シールド南西壁 ３相２００Ｖ １００Ａ 汚染検査室 ゲートモニター　５０Ａ ５０Ａ 汚染検査室機器 90%
単相１００／２００Ｖ １００Ａ コンセント（検査機器）、照明 ３０Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ 予備

Ｅ８ シールド南西壁 ３相２００Ｖ １００Ａ 放射線モニター 真空ポンプ　１５Ａｘ３ ３０Ａ モニター 90%
単相１００／２００Ｖ １００Ａ コンセント（モニター）、照明 ３０Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ 予備

Ｅ９ 南壁 ３相２００Ｖ １２５Ａ 実験準備用コンテナ 溶接機　１００Ａ １００Ａ 実験準備コンテナ
３相２００Ｖ １００Ａ エアコン　７０ＫＷ ５０Ａ
３相２００Ｖ １００Ａ 真空ポンプ １５Ａ
３相２００Ｖ ５０Ａ 予備
単相１００／２００Ｖ ２００Ａ ＡＶＲ　２００Ａｘ２ ２１５Ａ 70%
単相１００／２００Ｖ ２００Ａ ＡＶＲ　１００Ａｘ２ １８０Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ コンセント、照明他 ３０Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ 予備
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備

Ｅ１０ 南壁 ３相２００Ｖ １００Ａ 実験準備用コンテナ コンテナエアコン　７０ＫＷ ３０Ａ 実験準備コンテナ
３相２００Ｖ １００Ａ 真空ポンプ １５Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ ＡＶＲ　２００Ａ １３０Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ ＡＶＲ　２００Ａ ８５Ａ 70%
単相１００／２００Ｖ １００Ａ ＡＶＲ　１００Ａ ９７Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 照明、コンセント他 １０Ａ

Ｅ１１ 南壁 ３相２００Ｖ ５０Ａ Ｋホールトンネル 貨物リフト １０Ａ Ｋホール内トンネル用
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 真空ポンプ及びファン ３５Ａ 70%
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 照明及びコンセント　３０Ａ ３０Ａ

Ｅ１２ 電源ステージ南側 ３相２００Ｖ １００Ａ Ｋホールトンネル メカニカルブースターポンプ ３０Ａ Ｋホール内トンネル用
３相２００Ｖ ５０Ａ 溶接機　５０Ａ 70%
単相１００／２００Ｖ １５０Ａ ターゲット制御他 ６３Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備

Ｅ１３ 搬入シャッター脇 ３相２００Ｖ ３０Ａ 一般用 貨物リフト １０Ａ 搬入口地上部用
単相１００／２００Ｖ １００Ａ 真空ポンプ及びファン ３５Ａ 50%
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 照明及びコンセント　３０Ａ ３０Ａ

Ｅ１４ 北壁 ３相２００Ｖ １２５Ａ ＳＫＳ実験用 溶接機 北側実験＃１（ＳＫＳ）
３相２００Ｖ １００Ａ （実験エリア） エアコン　７０ＫＷ＋３０ＫＷ ７５Ａ
３相２００Ｖ ５０Ａ 真空ポンプ １５Ａ 　　（実験エリア）
単相１００／２００Ｖ １００Ａ ＡＶＲ　２００Ａ １３０Ａ 80% *3)
単相１００／２００Ｖ １００Ａ ＡＶＲ　１００Ａ ８０Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 駆動装置他 ３６Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備

Ｅ１５ 北壁 ３相２００Ｖ １００Ａ 実験用 空調機　７０ＫＷ ５０Ａ 北側実験＃１（ＳＫＳ）



３相２００Ｖ ５０Ａ （エレキハット） 予備 　　（計測コンテナ）
３相２００Ｖ ５０Ａ 予備
単相１００／２００Ｖ ２００Ａ ＡＶＲ　２００Ａ ８５Ａ 80% *3)
単相１００／２００Ｖ １００Ａ ＡＶＲ　１００Ａ ３０Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ 照明他 ３０Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備

Ｅ１６ 北壁 ３相２００Ｖ ３０Ａ 一般用 溶接機　３０Ａ 実験準備コンテナ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ 予備 70%
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備

Ｅ１７ 北壁電源ステージ脇 ３相２００Ｖ １００Ａ 一般用 溶接機　１００Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ コンセント、照明　８０Ａ ８０Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備

Ｅ１８ 北壁 ３相２００Ｖ ２００Ａ 実験用 溶接機　１００Ａ 北側実験＃２
３相２００Ｖ １００Ａ エリアエアコン　１００ＫＷ ７０Ａ
３相２００Ｖ １００Ａ 真空ポンプ １５Ａ
３相２００Ｖ ５０Ａ コンテナエアコン　７０ＫＷ ５０Ａ
３相２００Ｖ ５０Ａ 予備
３相２００Ｖ ５０Ａ 予備 80% *3)
単相１００／２００Ｖ ２００Ａ ＡＶＲ　２００Ａ　ｘ２ ２１５Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ ＡＶＲ　１００Ａ　 ８０Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ ＡＶＲ　１００Ａ ９７Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 駆動装置他 ３６Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 照明他 ３０Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備

Ｅ１９ 北壁 ３相２００Ｖ １２５Ａ ＳＫＳ冷凍機 溶接機 ＳＫＳ冷凍機制御系
３相２００Ｖ １００Ａ 冷凍機制御系 １０Ａ　
３相２００Ｖ ７５Ａ 加温機ヒーター １５Ａ
３相２００Ｖ ５０Ａ コールドボックス １５Ａ
３相２００Ｖ ５０Ａ 予備
３相２００Ｖ ３０Ａ 制御室エアコン ３０Ａ 80%
３相２００Ｖ ３０Ａ 予備
単相１００／２００Ｖ １００Ａ 冷凍機制御系 ４５Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 制御室照明 ２０Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ ガスクロ用機器 ２５Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備

Ｅ２０ 北壁 ３相４００Ｖ １００Ａ ＳＫＳ電磁石 ＳＫＳ電磁石電源 ５０Ａ ＳＫＳ電磁石電源系
３相４００Ｖ １００Ａ 予備
３相４００Ｖ １０００Ａ ０５／２／４追加 バックアップ電磁石#1 電磁石電源



３相４００Ｖ １０００Ａ ０５／２／４追加 バックアップ電磁石#2 電磁石電源
３相２００Ｖ ２００Ａ ０５／６／８変更 小型圧縮機 ５０Ａｘ３
３相２００Ｖ １２５Ａ 予備
３相２００Ｖ ７５Ａ 予備
３相２００Ｖ ５０Ａ ＳＫＳ空気圧縮機 ４０Ａ 80%
３相２００Ｖ ３０Ａ ＳＫＳ真空ポンプ ２０Ａ
３相２００Ｖ ３０Ａ 油圧駆動装置 １０Ａ
単相１００／２００Ｖ １００Ａ 小型冷凍機関係 ３０Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備

Ｅ２１ 固定シールド北壁 ３相２００Ｖ １００Ａ 油圧ポンプ他 ５０Ａ
３相２００Ｖ ５０Ａ 溶接機 70%
単相１００／２００Ｖ １００Ａ ダンプ制御他 ３８Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 予備

Ｅ２２ Ｈｅ圧縮機室 ３相２００Ｖ １２５Ａ Ｈｅ圧縮機 溶接機　１００Ａ １００Ａ Ｈｅ圧縮機用
３相２００Ｖ １２５Ａ 予備
３相２００Ｖ １００Ａ 天井走行クレーン ５０Ａ
３相２００Ｖ １００Ａ 液化窒素ポンプ電源　５４Ａ ５４Ａ
３相２００Ｖ ５０Ａ ＳＫＳベビコン　４４Ａ ４４Ａ
３相２００Ｖ ５０Ａ ＳＫＳ窒素用ヒーター　３２Ａ ３２Ａ
３相２００Ｖ ５０Ａ ＴＲＤベビコン　１５Ａｘ２ ３０Ａ
３相２００Ｖ ５０Ａ 予備
３相２００Ｖ ３０Ａ ＳＫＳ圧縮機制御　２２Ａ ２２Ａ
３相２００Ｖ ３０Ａ ＴＲＤ圧縮機制御　１５Ａ １５Ａ
３相２００Ｖ ３０Ａ 圧縮機室換気扇　６Ａｘ２ １２Ａ
３相２００Ｖ ３０Ａ 外部コンテナ空調　２０Ａ ２０Ａ 80%
３相２００Ｖ ２０Ａ ＳＫＳ５次セパレータ １５Ａ
３相２００Ｖ ２０Ａ ＴＲＤ５次セパレータ １５Ａ
３相２００Ｖ ２０Ａ ＴＲＤベビコンクーラー　 １０Ａ
３相２００Ｖ ２０Ａ 予備
３相６６００Ｖ ３０５ＫＷ 必要になった時施工 ＳＫＳ圧縮機 ３０５ＫＷ Ｈｅ圧縮機用
３相６６００Ｖ ２１０ＫＷ 必要になった時施工 トロイダル圧縮機 ２１０ＫＷ Ｈｅ圧縮機用
単相１００／２００Ｖ １００Ａ 予備
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 外部コンテナ照明等　３０Ａ ３０Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 真空ポンプ＃１　１４Ａ １４Ａ
単相１００／２００Ｖ ５０Ａ 真空ポンプ＃２　１４Ａ １４Ａ
単相１００／２００Ｖ ２０Ａ 圧縮機室回転灯 ５Ａ
単相１００／２００Ｖ ２０Ａ 予備
単相１００／２００Ｖ ２０Ａ 予備



ホール内コンセント　；　柱毎に２口コンセント（アース付）を配置
圧縮機室コンセント　；　各壁面に２口コンセント（アース付）を配置

注
*1)  Ｅ２とＥ３は当面同時使用はしない。
*2)  磁場測定は実験開始後は５０％
*3)  （Ｅ１４＋Ｅ１５）とＥ１８は当面同時使用はしない。
*4)  Ｅ２，Ｅ３，Ｅ６，Ｅ７，Ｅ８，Ｅ１４，Ｅ１５，Ｅ１８，Ｅ１９，Ｅ２０，Ｅ については、親ブレーカー容量を変えない。


